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Troyes le 7 mars 2023 Mairie

COPE VILLEMAUR SUR VANNE - PALIS 10160 AIX-VILLEMAUR-PALIS

J'ai I'honneur de porter a votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur I'échantillon prélevé dans le
cadre du contrble sanitaire prévu par arrété préfectoral

Type Code Nom
Prélevement 00098258
Unité de gestion 0073 COPE VILLEMAUR SUR VANNE - PALIS
Installation CAP 003612 VILLEMAUR FORAGE D'ESSAI F2 Prélevé le : vendredi 10 février 2023 & 09h24

ar :
Point de surveillance P 0000002679 FORAGE D'ESSAI F2 P
Type visite : RPVIS
Localisation exacte

Commune AIX-VILLEMAUR-PALIS

Conclusion sanitaire ( Prélevement N° : 00098258)

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour I'ensemble des paramétres mesurés.

PfLe Deélégué Territorial par intérim
Lingénieur d’'Etudes Sanitaires

” Philippe ANTOINE

Information du public: ce document doit étre affiché dans les 2 jours aprés réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique). Délégation Territoriale de I'Aube -Cité Administrative des Vassaules -
CS 60763 - 10025 TROYES CEDEX Siege régional : 3 boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX - Standard régional : 03 83 39 30 30
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Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : Code SISE de l'analyse : 00098369 Référence laboratoire : 23M009876-001
Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure supérieure inférieure  supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Absorbance a 254 nm 0,4 Abs/m

Turbidité néphélométrique NFU 0,1 NFU

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de mesure du pH 19 °C

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH 8 unité pH
FER ET MANGANESE

Fer total 1 pa/L

Manganése total 0,11  pg/L

MINERALISATION

Conductivité & 25°C 580  uS/cm

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total 0,5 mg(C)/L 10.00

Information du public: ce document doit étre affiché dans les 2 jours aprés réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique). Délégation Territoriale de I'Aube -Cité Administrative des Vassaules -
CS 60763 - 10025 TROYES CEDEX Siege régional : 3 boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX - Standard régional : 03 83 39 30 30
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